ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Αντικείμενο της προμήθειας
Αντικείμενο είναι η προμήθεια των ανταλλακτικών για τα UPS του Παν/μίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στις υποδομές της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων.
[bookmark: _GoBack]Τα ανταλλακτικά θα είναι για τα εξής UPS:
α) UPS AROS SM10 SN: 00645Τ66130001 (κτίριο TMEY).
β) UPS ABB POWERSCALE 20KVA SN: P1S5706 (Κτίριο ΒΕΤ) 
γ) UPS SOCOMEC YDO30 SN: P167024001 (Κτίριο Μεταβατικό. Κέντρο Υπολογιστών).
 δ)  UPS EDP 90NET 120KVA PARALLEL SN: Β2055459 & Β205550 (Κτίριο Πληροφορικής). 
ε) UPS Model  APC -EMC750RM I 1U S/N: AS0504110020 &  S/N: AS0634110185 (Κτίριο Μεταβατικό -  Κέντρο Δικτύων)
στ) UPS  Model  MGE Pulsar MX5000 RT HV S/N: 1V1 I 19040. (Κτίριο Μεταβατικό - Κέντρο Δικτύων)
2. Είδος και ποσότητα υλικών
Η προμήθεια, το είδος και η ποσότητα των υλικών θα είναι σύμφωνα  με τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας και τις τεχνικές προδιαγραφές  του UPS.
3. Χρόνος, τόπος και τρόπος  παράδοσης
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στη διακήρυξη ή/και τη σύμβαση.

Τα υλικά θα παραδοθούν στα σημεία που περιγράφονται παρακάτω: 
α) UPS AROS SM10 SN: 00645Τ66130001 στο  κτίριο ΤΜΕΥ.  
β) UPS ABB POWERSCALE 20KVA SN: P1S5706  στο κτίριο ΒΕΤ.
 γ) UPS SOCOMEC YDO30 SN: P167024001 στο Μεταβατικό κτίριο (Κέντρο Υπολογιστών).
 δ)  UPS EDP 90NET 120KVA PARALLEL SN: Β2055459 & Β205550 στο κτίριο Πληροφορικής.
ε) UPS Model  APC -EMC750RM παράδοσή ανταλλακτικών στο Μεταβατικό κτίριο (Κέντρο Δικτύων).
στ) UPS  Model  MGE Pulsar MX5000 RT HV στο Μεταβατικό κτίριο (Κέντρο Δικτύων)
Κατά την παράδοση των υλικών από τον προμηθευτή θα είναι παρόντες ο παραλαβών  και η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
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