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Έργο: Προμήθεια  και τοποθέτηση συστημάτων πυρασφάλειας στο Κλειστό Γυμναστήριο Παν/μίου Ιωαννίνων




ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΣΚΟΠΟΣ
 Με την προμήθεια θα τοποθετηθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο Παν/πολης Ιωαννίνων σύστημα πυρανίχνευσης – χειροκίνητης αναγγελίας και  σύστημα αυτόματης κατάσβεσης με CO2, σύμφωνα με τους κανονισμούς και την εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η προμήθεια και  τοποθέτηση περιλαμβάνει: 
1. το σύστημα  πυρανίχνευσης – χειροκίνητης αναγγελίας μαζί με τα κομβία αναγγελίας, τις σειρήνες, τον πίνακα πυρανίχνευσης για τους χώρους του Κλειστού Γυμναστηρίου, 
2. πυρανίχνευση με την εγκατάσταση πυρανιχνευτών στο λεβητοστάσιο και στο ηλεκτροστάσιο και σύνδεσή της με τον πίνακα πυρανίχνευσης,
3. το σύστημα πυρόσβεσης και κατάσβεσης στους χώρους του Μετασχηματιστή και των Πεδίων της Μέσης Τάσης. Το κάθε σύστημα θα έχει το δικό του χώρο κατάσβεσης με τους ανιχνευτές πυρανίχνευσης και το υδραυλικό σύστημα κατάσβεσης με υλικό CΟ2. Το σύστημα θα παραδοθεί ολοκληρωμένο με το υδραυλικό του σύστημα κατάσβεσης, τους ανιχνευτές και την ηλεκτρολογική του εγκατάσταση καθώς και τη σύνδεσή του με τον πίνακα πυρανίχνευσης.  
4. προσαρμογή αυτόματων διαφραγμάτων που θα ενεργοποιούνται από το σύστημα πυρανίχνευσης στις πόρτες των εισόδων στο χώρο του μετασχηματιστή και στον χώρο των πινάκων Μ.Τ.
5. πυροσβεστικό σταθμό εργαλείων τύπου (1)
6. σύστημα Data logger για καταγραφή των συστημάτων για την επιτήρηση των ηλεκτρολογικών μεγεθών, της κατάστασης συστημάτων ώστε να ενσωματωθεί και στο BMS του Π.Ι. Στο σύστημα αυτό θα σταλούν τα σήματα από την κάρτα 16Ι/Ο του Πίνακα Πυρανίχνευσης.
Το σύστημα περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στα : κεντρικό πίνακα, περιφερειακές συσκευές έναρξης και σήμανσης συναγερμού, κατασβέσεις, αγωγούς, καλωδιώσεις και ότι άλλο απαραίτητο για την ολοκλήρωση ενός λειτουργικού συστήματος.
Τα συστήματα θα συνδεθούν και θα αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. Οι ποσότητες και οι θέσεις των υλικών θα είναι σύμφωνες με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια και τον προϋπολογισμό.
Για την ολοκλήρωση της προμήθειας ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει:
· το σύστημα σε πλήρη λειτουργία,
· υπογεγραμμένα από αρμόδιο μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό τα σχέδια που συνοδεύουν την τρέχουσα μελέτη με τις πιθανές μικρές τροποποιήσεις κατά την τοποθέτηση των υλικών και οδεύσεων,
· βεβαίωση υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προμηθευθέντος συστήματος πυρασφάλειας. Στη βεβαίωση θα αναφέρεται ότι η τοποθέτηση του συστήματος πυρασφάλειας έγινε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα για συστήματα χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς, για συστήματα πυρανίχνευσης, για υλικά υπό πίεση και για πυροσβεστικά συστήματα αυτόματης κατάσβεσης. Το κόστος της έκδοσης των ως άνω σχεδίων και της βεβαίωσης έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό δαπάνης και δε θα υπάρξει αξίωση από τον ανάδοχο για ιδιαίτερη πληρωμή του, ο οποίος θα πρέπει να το συνεκτιμήσει στην οικονομική προσφορά του για την προμήθεια.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τους χώρους και να αποκτήσουν ιδία άποψη για την προμήθεια και τοποθέτηση πριν να υποβάλουν την προσφορά τους. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι συμφωνούν με τους όρους της διακήρυξης καθώς και των τευχών και παραρτημάτων που τη συνοδεύουν.

3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗ
[bookmark: _GoBack]Τα υλικά  που  παρουσίασαν  πρόβλημα και καλύπτονται από εγγύηση (βλ. στήλη (2) του προϋπολογισμού) θα  παραλαμβάνονται  από τον  ανάδοχο από το Κλειστό Γυμναστήριο εντός  2 εργάσιμων ημερών από την ειδοποίησή του . Τα  νέα υλικά θα τοποθετούνται  από τον ανάδοχο, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των προβληματικών υλικών.  Αν υπάρξει παραβίαση των παραπάνω  από τον ανάδοχο, εκπίπτει  η  εγγύηση καλής  λειτουργίας  στο σύνολό της .



Ιωάννινα, 31/5/2019
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