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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ πρώην ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

	
Έργο: Συντήρηση τεσσάρων μετασχηματιστών στις εγκαταστάσεις του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών
Αντικείμενο είναι η συντήρηση τεσσάρων Μετασχηματιστών στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (πρώην ΤΕΙ Ηπείρου) για την σωστή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος.
2. Τρόπος και χρόνος υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών
Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 40 ημερών από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης. 
Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ορισθούν σε συνεννόηση του Τμήματος Έργων και Συντήρησης Υποδομών πρώην ΤΕΙ Ηπείρου με τον ανάδοχο και με τα κατά τόπους γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ.

I. ΠΕΔΙΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

[bookmark: _GoBack]Συντήρηση, έλεγχος και δοκιμές του πεδίου μέσης τάσης. Κάθε πεδίο Μέσης Τάσης (Πίνακας) απαρτίζεται από: 

1. Αυτόματους διακόπτες 
2. Γειωτές 
3. Μετασχηματιστές εντάσεως 
4. Η/Ν προστασίας 
5. Μ/Σ τάσεως 

Θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:
· Οπτικός έλεγχος και καθαρισμός κυψέλης εξωτερικά
· Οπτικός έλεγχος και καθαρισμός εσωτερικά της κυψέλης και των εξαρτημάτων (ακροκιβώτια, ζυγοί, μονωτήρες)
· Γενικός καθαρισμός του εσωτερικού του Πίνακα Μέσης Τάσης. 
· Έλεγχος περιμετρικής λάμας γείωσης χώρων Υ/Σ, γεφυρώσεων και συσφίξεων όλων των μεταλλικών τμημάτων, μερών και εξαρτημάτων.
· Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών.
· Έλεγχος μεταλλικών μερών πίνακα (κυψέλες, πόρτες, κλείθρα, μεντεσέδες κλπ) 
· Έλεγχος - σύσφιγξη κοχλιών σύνδεσης (γενικοί ζυγοί, ζυγοί σύνδεσης εξοπλισμού, ακροδέκτες ακροκιβωτίων) 
· Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διακοπτών Μέσης Τάσεως (open - close)
· Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των μηχανισμών οπλισμού διακοπής των διακοπτών
· Έλεγχος λειτουργίας των μηχανικών μανδαλώσεων πόρτας διακόπτη μέσης τάσης
· Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπτών
· Έλεγχος πηνίων εργασίας διακοπτών
· Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών
· Έλεγχος των ζυγών και συσφίξεις όπου αυτό απαιτηθεί
· Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων
· Έλεγχος μονώσεων πίνακα Μ.Τ.
· Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων
· Έλεγχος συνδέσεων και καλωδίων
· Έλεγχος και καθαρισμός ακροκιβωτίων πίνακα Μ.Τ.
· Έλεγχος και καθαρισμός ακροδεκτών
· Έλεγχος και καθαρισμός των βάσεων και των επαφών των ασφαλειών και των φυσιγγίων Μ.Τ.
· Έλεγχος για τυχόν σημάδια από βραχυκυκλώσεις, υπερπηδήσεις, αστοχίας υλικού
· Έλεγχος και καθαρισμός – ρύθμιση των χειριστηρίων, βραχιόνων κίνησης, ελατηρίων, γειωτών, διακοπτών εν γένει, επαφών κυρίων και βοηθητικών, μονωτήρων, ασφαλειών, καλωδιώσεων προστασίας, τερματικού θύρας κυψέλης κλπ
· Λίπανση μηχανικών μερών διακόπτη Μ.Τ.
· Έλεγχος γειώσεων πίνακα
· Έλεγχος έδρασης πίνακα
· Ηλεκτρικές μετρήσεις
· Μέτρηση αντίστασης διαβάσεως των πόλων των διακοπτών 
· Μέτρηση της μόνωσης 
· Μέτρηση του χρόνου open-close των διακοπτών 
· Μέτρηση των αντιστάσεων των πηνίων open-close των διακοπτών 
· Έλεγχος των Η/Ν προστασίας 
· Έλεγχος των μετασχηματιστών εντάσεως. 
· Έλεγχος και συντήρηση λειτουργίας οργάνων μέτρησης και ενδείξεων
· Γενικός καθαρισμός του εξωτερικού του Πίνακα Μ.Τ.

II. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΕΛΑΙΟΥ & ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ)

ΙΙ.1 Μετασχηματιστές ξηρού τύπου (campus Κωστακιών Άρτας)
Θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:
· Καθαρισμός χώρων και συντήρηση μετασχηματιστών 
· Έλεγχος περιμετρικής λάμας γείωσης χώρων Υ/Σ, γεφυρώσεων και συσφίξεων όλων των μεταλλικών τμημάτων, μερών και εξαρτημάτων.
· Έλεγχος καλής καταστάσεως κελύφους Μ/Σ 
· Έλεγχος και συντήρηση των μονωτών του Μετασχηματιστή 
· Έλεγχος – καθαρισμός καλωδίων Μέσης & Χαµηλής Τάσης στο χώρο του Μ/Σ 
· Έλεγχος - συσφίξεις ακροκιβωτίων ακροδεκτών Μετασχηματιστών 
· Έλεγχος λειτουργίας συσκευής ελέγχου θερμοκρασίας του Μ/Σ 
· Μέτρηση μόνωσης και αντίστασης τυλιγμάτων Μέσης και Χαμηλής Τάσης με συσκευή MEGGER
· Μέτρηση αντίστασης γείωσης κόμβου 
· Μέτρηση αντιστάσεων Μετασχηµατιστή (πηνία Μ.Τ και Χ.Τ) 
· Μέτρηση µονώσεων καλωδίων µέσης τάσης 
· Έλεγχος ρητίνης Μετασχηματιστή και μαγνητικού πυρήνα
· Έλεγχος συστηµάτων προστασίας Μετασχηµατιστή και δοκιµή σωστής λειτουργίας 
· Έλεγχος έδρασης Μετασχηματιστή 
· Καθαρισμός εσωτερικού πηνίων Μετασχηματιστή

ΙΙ.2. Μετασχηματιστές ελαίου (Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα και Πρέβεζα)
Θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:
· Γενικός καθαρισμός του χώρου του Μετασχηματιστή και περιβάλλοντα χώρου
· Έλεγχος περιμετρικής λάμας γείωσης χώρων Υ/Σ, γεφυρώσεων και συσφίξεων όλων των μεταλλικών τμημάτων, μερών και εξαρτημάτων.
· Έλεγχος θερµοκρασίας χώρου 
· Έλεγχος θερμοκρασίας Μ/Σ 
· Έλεγχος στάθμης ελαίου 
· Σύσφιξη ακροδεκτών μετασχηματιστών.
· Έλεγχος θερμοκρασίας
· Έλεγχος οργάνων προστασίας, αλλά και έλεγχος καλής λειτουργίας (δοκιμή) στο σύστημα προστασίας του (Buccholz – Θερμόμετρο) Μ/Σ.
· Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων του μετασχηματιστή.
· Έλεγχος συσφίξεων ακροδεκτών και κελύφους των μετασχηματιστών.
· Μέτρηση των γειώσεων ουδέτερου κόμβου Μετασχηματιστή και μεταλλικών μερών.
· Έλεγχος και καθαρισμός των καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσης στο χώρο των Μετασχηματιστών
· Έλεγχος και δοκιμή στο σύστημα αερισμού του Μ/Σ και του χώρου.
· Έλεγχος και συντήρηση των ακροκιβωτίων των καλωδίων μέσης τάσης
· Έλεγχος του αφυγραντήρα (silica gel) όργανο του Μ/Σ.
· Έλεγχος για διαρροές ή ρωγμές στο σώμα του μετασχηματιστή, στο σύστημα ψύξης και τις φλάντζες
· Έλεγχος στάθμης ελαίου και ελαιολεκάνης για τυχόν διαρροές Μ/Σ.
· Έλεγχος της θέσεως του tap charger (λόγος μετασχηματισμού) 
· Έλεγχος φωτισμού σε όλους τους χώρους.
· Μέτρηση αντίστασης μόνωσης τυλιγμάτων Μέσης και Χαμηλής τάσης με MEGGER.
· Μέτρηση αντιστάσεων μετασχηματιστή (πηνία Μ.Τ και Χ.Τ) 
· Μέτρηση μονώσεων καλωδίων μέσης τάσης 
· Εξωτερικός καθαρισμός του Μετασχηματιστή
· Έλεγχος έδρασης Μετασχηματιστή
· Δειγματοληψία ελαίου για έλεγχο της διηλεκτρικής του αντοχής.

ΙΙΙ. ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
Θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:
· Γενικός έλεγχος και καθαρισμός των πινάκων Χαμηλής Τάσης και του χώρου αυτών.
· Έλεγχος περιμετρικής λάμας γείωσης χώρων Υ/Σ, γεφυρώσεων και συσφίξεων όλων των μεταλλικών τμημάτων, μερών και εξαρτημάτων.
· Εξωτερικός έλεγχος πεδίων χαμηλής. 
· Εξωτερικός καθαρισμός του Πεδίου
· Έλεγχος γενικού διακόπτη εισόδου από τον μετασχηματιστή και των ρυθμίσεων
· Οπτικός έλεγχος μπαρών, διακοπτών εν γένει, ασφαλειών και όλων των ηλεκτρικών εξαρτημάτων
· Ηλεκτρικές μετρήσεις
· Σύσφιξη μπαρών, συνδέσεων, καλωδίων, ζυγών και κοχλιών σύνδεσης
· Έλεγχος καλωδίων και ακροδεκτών
· Έλεγχος της κανονικής λειτουργίας όλων των διακοπτών Χ.Τ.
· Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων
· Έλεγχος και συντήρηση των μηχανισμών οπλισμού διακοπτών.
· Έλεγχος της λειτουργίας των επαφών των ασφαλειών.
· Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπτών 
· Έλεγχος ζυγών και συσφίξεις.
· Έλεγχος και συντήρηση - καθαρισμός μονωτήρων πίνακα
· Έλεγχος μονώσεων πίνακα 
· Έλεγχος και συντήρηση λειτουργίας οργάνων μέτρησης και ενδείξεων.
· Έλεγχος και μέτρηση γειώσεων.
· Μέτρηση και καταγραφή πολικής και φασικής τάσεως εισόδου. 
· Λίπανση μηχανικών μερών στους διακόπτες μέσης τάσης.
· Έλεγχος έδρασης πίνακα

IV ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 
Θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:
• Έλεγχος φωτισµού χώρου Υ/Σ 
• Έλεγχος πυροσβεστήρων Υ/Σ 
• Έλεγχος πινακίδων σημάνσεως κινδύνου 
• Έλεγχος προστατευτικών μέσων ασφαλούς χειρισμού 
- μονωτικός τάπητας 
- μονωτικά γάντια 

· Εργασίες στο μεταλλικό οικίσκο 
- Καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά 
- Έλεγχος παραμορφώσεων, εκδορών βαφής, οξείδωσης κλπ 
· Έλεγχος, μετρήσεις και ρυθμίσεις του οργάνου αυτομάτου διορθώσεως συνφ και γενικότερα όλου του πεδίου Πυκνωτών και συγκεκριμένα:
- Επαλήθευση της σωστής ρύθμισης του οργάνου αυτομάτου διορθώσεως συνφ
- Πλήρη αμπερομέτρηση όλων των φάσεων των πυκνωτών του πεδίου αντιστάθμισης

Στις εργασίες θα συμπεριλαμβάνεται πέραν των άλλων και η σήμανση (προς αντικατάσταση) των κατεστραμμένων πυκνωτών ή η αναδιάταξη αυτών σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων.
Οι δύο τελευταίες εργασίες αφορούν την εγκατάσταση Μέσης Τάσης του ΤΕΙ Ηπείρου στην Πρέβεζα (κιόσκι) και στην Ηγουμενίτσα.

Ο ανάδοχος θα φροντίσει για την ύπαρξη και λειτουργία γεννήτριας και στις τέσσερις εγκαταστάσεις που θα πραγματοποιηθεί συντήρηση, και για το φωτισμό των χώρων, μετά τη διακοπή της ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων από τη ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ.
Στο τέλος της όλης διαδικασίας, ο ανάδοχος θα καταθέσει πλήρη τεχνική έκθεση με παρατηρήσεις και πιθανές υποδείξεις – προτάσεις για την κάθε εγκατάσταση.

Άρτα, 02/04/2019
	Ο
Συντάκτης



Μπούκας Αλέξανδρος
Μηχανολόγος Μηχανικός
	Ο
Προϊστάμενος
Τμ. Έργων και Συντήρησης Υποδομών
Πρώην ΤΕΙ Ηπείρου


Καρακώστας Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός
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